
माह अक् टूबर-2019 में केएपीपी#3व4 की मुख् य पपब्धियया  
Major Achievements of Oct-2019 at KAPP#3&4 

 

1. एयर कूल् ड डीजब जनरेटर (एडीजी) की स् थापना Installation of Air cooled Diesel Generator 

(ADG). 

मेससस किर्लोस् िर  यलर्ल जंन  िर्लिमेे , पुणे   ेिािर ापार  पर माणु विद्लुत परर लोन ा-3ि4 िे 
िर्लए 6.6 KV िे दो   ीनर्ल न रे ेर  सेे िी आपूर्त स िी थी जन िी प्रत् लेि िी रे ंेज  6.6 KV 200 

KVA है। ंिाई-3 िे  ीनी सेे िो  ए ईंध  भज ार ण भि  में EL 106 M पर  एसी ड स् रीब् लूश  
बो स, चेंन ओिर  बॉक् स,  ीनर्ल यलर्ल ैेंि एिज चचम ी नैसे उपस् िर ों  िे साथ स् थावपत िर  ंदला 
 ला है।  

02 nos of 6.6 KV, Diesel Generator sets of rating 6.6 KV 200 KVA each were supplied by M/s 

KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD., PUNE for Kakrapar Atomic Power Projects- 3 & 4. Unit-3 

DG set is housed in New Fuel Storage Building at EL 106 M and installed with all accessories like 

AC Distribution board, Change over box, diesel oil tank and chimney  

 

लह  ीनी सेे फुिुशीमा घे ा िे बाद िी  ई सजस् तुर्तलों  िे आधार  पर  िेएपीपी-3ि4 में ड नां  
पर  आधारर त घे ाओज से परे  हो  ेिार्ली किसी भी सजभावित घे ा से र् पे े िे िर्लए स्थावपत 
किला  ला है।   

This DG set is intended to mitigate beyond design basis events in KAPP-3&4 as per 

recommendation after post fukushima incident.  

 

एलर  िूल्    ीनी िी स् थाप ा सफर्लतापूिसि पूर ी हो  ई है।  

The air cooled DG installation is successfully completed.   

 

 



 

2. डके प् बेट स् थापना  े   ब तयक काय  Work related to deck plate installation. 

4 सकिस ेों  िार्ली िेीिर्ल फ्र्लक् स ंिाई िे प्रॉसेस िसस् ेम तथा 2 सकिस ेों  िार्ली हॉर ीनेंेर्ल फ्र्लक् स 
ंिाई िे प्रॉसेस िसस् ेम िा जंेीचरिटेी ेेस् े , एलर  होल्   ेेस् े एिज हीिर्ललम ेेस् े सफर्लतापूिसि पूर ा 
हो े िे पश् चात ंसे ििमशर् ज  िे िर्लए रर र्लीन िर  ंदला  ला है।  

Integrity test, air hold test and Helium test for process systems of Vertical Flux unit comprising 4 

nos of Circuits, process systems of Horizontal flux units comprising 2 nos of Circuits successfully 

completed and released to commissioning. 

 

17 सकिस ेों  िारे्ल शे  ाउ  िसस् ेम-2 िा जंेीचरिटेी ेेस् े , एलर  होल्   ेेस् े एिज हीिर्ललम ेेस् े 
सफर्लतापूिसि पूर ा हुआ एिज अब ंसे ििमशर् ज  िे िर्लए रर र्लीन िर  ंदला  ला है।  

Integrity test, air hold test and Helium test for Shut down system-2 comprising 17 nos of Circuits 

successfully completed and released to commissioning. 

 

5 सकिस ेों  िारे्ल एमएर्लपीएएस (मॉ रे ेर  िर्लजक्ि  प् िांन  ए ीश  िसस् ेम) िा जंेीचरिटेी ेेस् े , 
एलर  होल्   ेेस् े एिज हीिर्ललम ेेस् े सफर्लतापूिसि पूर ा हो  ला, ितसमा  में ंसे ििमशर् ज  िे 
िर्लए रर र्लीन िर  ंदला  ला है।  

Integrity test, air hold test and Helium test for MLPAS (Moderator Liquid Poison addition system) 

system comprising 5 nos of Circuits successfully completed and released to commissioning. 

 

D2O ए ीश  िे िर्लए एलर  होल्   ेेस् े तथा 8 सकिस ेों  िारे्ल राजसफर  िसस् ेम िा जंेीचरिटेी ेेस् े 
एिज एलर  होल्   ेेस् े सफर्लतापूिसि पूर ा हो े िे पश् चात ििमशर् ज  िे िर्लए रर र्लीन किला  ला है।  

Integrity test and air hold test for D2O addition and transfer system comprising 8 nos of Circuits, 

successfully completed and released to commissioning. 

10 सकिस ेों  िारे्ल मॉ रे ेर   लूेेरे श  एिज  ी-ड्लूेेरे श  िसस् ेम िा जंेीचरिटेी ेेस् े , एलर  होल्   ेेस् े 
एिज हीिर्ललम ेेस् े सफर्लतापूिसि पूर ा हुआ एिज अब ंसे ििमशर् ज  िे िर्लए रर र्लीन िर  ंदला 
 ला है।  

Integrity test, air hold test and Helium test for Moderator Deuteration and De-deuteration system 

comprising 10 nos of Circuits, successfully completed and released to commissioning. 

 

ZCUs िे अजशाजि  िे िर्लए सभी पूिासपेक्षाओज िो पूर ा िर  िसस् ेम िो अजशाजि  हेतु ििमशर् ज  िे 
िर्लए रर र्लीन किला  ला। अजशाजि  िे पश् चात ZCUs लुक् त पांवपज  िी हुिअप िेजल् ज  पूर ी हो 
 ई है एिज ंसिा पर ीक्षण प्र र्त पर  है।   

Prerequisites for calibration of ZCUs are completed and system released to Commissioning for 

calibration. After calibration, hook up welding of piping with ZCUs completed and testing is in 

progress. 

 

िेएपीपी#4 िे मॉ रे ेर  D2O भज ार ण ैेंि एिज ंससे सजबजद्ध पांवपज  एलर  होल्  , हीिर्ललम एिज 
जंेीचरिटेी ेेस् े पूरे  हो चुिे हैं एिज अब ंसे D2O भज ार ण िे िर्लए ििमशर् ज  हेतु रर र्लीन किला 
 ला है।   
Moderator D2O storage tank of KAPP#4 along with associated piping air hold, helium and 

integrity test completed and released to commissioning for D2O storage. 

 



 
 

 
 



 
 

3. इ टीतिटी टेस् ट के िबए स ी ीए  ि स् टम िरबीज िकया यया ECCS system released for 

integrated test. 

ईसीसीएस जंेीचरिटेी ेेस् े एिज सजबजद्ध ईसीसीएस तथा सीएसएस पजप र र् ज  ेेस् े सजचािर्लत िर  े िे 
िर्लए सपोर्टसस लुक् त अस् थाली पांवपज  संहत सभी अ‍ ल ्‍ लिस् थाएज पूरे  हो चिेु हैं एिज ििमशर् ज  
िे िर्लए रर र्लीन िर  ंदए  ए हैं।  

All arrangements including temporary piping with supports for conducting ECCS integrity test 

and combined ECCS and CSS pumps running test are completed and released to commissioning. 

 

ईसीसीएस सम् प रर सिुस रे्लश  िसस् ेम िा िालस जनसमें पजप िी स् थाप ा, ेेजस् जे  संहत पांवपज  
शािमर्ल है, सफर्लतापूिसि पूर ा हुआ। अब ंसे ििमशर् ज  हेतु रर र्लीन िर  ंदला  ला है।  

The work of ECCS sump recirculation system comprising installation of pumps, piping including 

testing successfully completed and released to Commissioning. 

 

4. दो क डने ेट एक्  ट्रैकक्  न प प ( ीसपी) को नो बोड टेस् ट के िबए िरबीज िकया यया हक   ीसपी 
डडस् चाज  पाइंप य का हाइरो ो टेस् ट  लब रहा    पू्  ए ीडधि ल् यू ि स् टम का ीी हाइरो ो टेस् ट  लब 
रहा, अब इ े किम नन य के िबए िरबीज िकया यया हक   

Two nos. Condensate Extraction Pump (CEP) released for no-load test. CEP discharge 

piping successfully hydro tested. Complete ACW system successfully hydro tested and 

released for commissioning. 

 

 

 

 

 

 



5. अन् य जबब पूरे हुए Other jobs completed: 

 TLB में TLM िी स् थाप ा एिज अर्लां मेंे Installation and alignment of TLM in TLB. 

 
 

 

 WMP र्लॉण्‍ड री िी स् थाप ा पूणस हुई WMP Laundry installation completed.  

 

 



 PCP सपो से स् रक् चर  फालर  र जनस् ेेंस िी पेंंेज  पूणस हुई। PCP support structure fire resistant 

painting completed. 

 

 
 

 PWPH 10 T EOT के्र  ििमश  िर  र्लो  ेेस्े िर  ंदला  ला। PWPH 10 T EOT Crane 

commissioned and load tested. 

 

 


